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• Убедитесь, что Solo 365 выключен
• Повернув Solo 365 лицом к себе, снимите чашку, совместив выемку на левом боковом

кронштейне, и отсоедините ее, отжав чашку и осторожно отодвинув чашку от руки.
• Поверните чашку, чтобы освободить ее от другой руки

• Установите адаптер ASD, вставив его в
обе руки. Убедитесь, что символ
вентилятора расположен на той стороне
устройства, где выделяется дым. (LHS,
когда устройство обращено к
пользователю).

Пользователи должны отметить, что использование Solo365 в этой конфигурации выходит за рамки 
классификации UL для Solo365. Приложение было тщательно протестировано независимо от всех технологий ASD.
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• Включите Solo 365
• Выберите «Режим отложенного запуска»,

нажав и удерживая «функциональную
кнопку» в течение одной секунды -
светодиоды состояния будут мигать
оранжевым

• В течение 20 секунд убедитесь, что Solo365
расположен над отверстием для отбора
проб на аспирационной трубе для
проведения теста

• Дым будет генерироваться автоматически в
течение 20 секунд, на что указывают
светодиоды состояния, мигающие синим
цветом
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